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Rivelazione incendi
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LEGENDA RIVELAZIONE

RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO NEL CONTROSOFFITTO 

RIVELATORE DI FUMO DA CANALE COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN AMBIENTE

PANNELLO ALLARME ANTINCENDIO IP55 COMPLETO DI QUOTA 

PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO IP55

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc - 4A COMPLETO DI BATTERIA

CENTRALE RIVELAZIONE FUMI

QE DI PIANO

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO ALLARM

PARTE DI MODULO DI COMANDO

SIRENA ESTERNA

modifica lampade GG Bregaglio 12.2017
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Em.Esistente

da smontare

Lampada

Em.Esistente

da smontare

Lampada

Em.Esistente

da smontare


